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Estándares y guías de referencia:

Parámetros de prueba en cuarto limpio:

Fabricante de los especímenes de prueba:

Componentes probados:

Número de referencia:

Parámetros de prueba de los especímenes de prueba:

Tipo de prueba:

Resultados de pruebas/clasificación:
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Sistemas de cielorasos

OWAcoustic clean 64/14/0

Análisis de partículas creadas por medio de una simulación de carga
de los especímenes de prueba utilizando ondas acústicas.

Aplicacion de técnicas de limpieza representativas en los cielorasos
para determinar la capacidad de limpieza en su superficie.

Prueba de control de la emisión de materia orgánica volátil (temperatura
ambiente, 60°C y 120°C; tiempo de calentamiento: 1 hora).

Medidas de chequeo aleatorio de emisión de partículas (en el aire y
sedimentadas) en zonas representativas.

Cromatografía en fase gaseosa combinada con una espectrometría de
masa GC/MS.

Con base en la emisión de partículas son las láminas de cielorasos
OWAcoustic clean 64/14/0 se pueden utilizar en cuartos límpios de la
clase de limpieza en el aire „Clase 10” (según el estándar de EEUU US
Federal Standard 209E). Esta calificación corresponde a una utilización
en la clase de limpieza „Clase 2” (según la guía VDI 2083 parte 1) o
respectivamente a una utilización en la clase de limpieza „ISO Clase 4”
(según la norma ISO 14644-1).

En aplicar estas técnicas carácteristicas de limpieza en las láminas de
cielorasos OWAcoustic clean 64/14/0 es posible un mejoramiento del
nivel de limpieza de la superficie para llegar a un nivel de clasificación
de limpieza en la superficie ORK (segun guía VDI 2083 parte 4).

Se detectaron emisiones organicas altamente volátiles en temperaturas
de prueba indicadas.

Estándar de EEUU US Federal Standard 209E, VDI 2083, ISO 14644-1

Cuarto ultralimpio de clase de polvo „ISO Clase 1“ (según norma
ISO 14644-1).

Velocidad de movimiento del aire: 0,45 m/s.

Tipo de movimiento del aire: Soplo en flujo laminar por movimiento
de aire vertical de arriba (cieloraso de soplo) hacia abajo (piso doble).

Temperatura: 22°C ± 0,5°C
Humedad relativa: 45% ± 5%

Los equipos de mediciones para la calificación utilizados son
calibrados regularmente y se acercan a las normas, estándares y/o
guías reconocidos a nivel nacional e internacional. Si ninguna norma
nacional existe, entonces el método de medir corresponde a reglas
y normas técnicas en vigor en el momento de la certificación. La
documentación que tiene que ver con el procedimiento de calificación
puede si es necesario ser consultada.
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